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PROWADZENIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA 

Instalację należy poprowadzić możliwie jak najkrótszą trasą, unikając gwałtownych zmian kierunku, 
wygięć. Każdy metr instalacji, łuk, kolano, przewężenie i inne elementy to dodatkowy opór instalacji. 
Możliwe sposoby poprowadzenia kanałów wentylacyjnych przedstawiono poniżej. 

Wariant 1. W warstwie izolacji stropu z poziomu podłogi wyższej kondygnacji 

Obsługa niższej kondygnacji z poziomu stropu piętra, gdzie panuje taka sama temperatura jak 
w pozostałej części budynku. 

Wariant 2. W przestrzeni sufitu podwieszanego 

a) Z instalacją ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego)
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b) Bez instalacji ogrzewania podłogowego

Wariant 3. W warstwie izolacji stropu 

Obsługa niższej kondygnacji z poziomu stropu poddasza, gdzie panuje niższa temperatura niż w części 

mieszkalnej oraz w instalacji.  


